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Heating return pipe
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Cooling supply pipe
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Dew point control
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Two way valve with Electrothermal actuator

Двупътен вентил с ел. задвижка

Distributor / Collector

Разпределител / Колектор

Oventrop QTZ  with actuator

Oventrop QTZ със задвижа

False chilled beam (Only for fresh air supply)

Фалшив охлаждащ конвектор(Само за

пресен въздух.

Air flow rate / Дебит въздух

Active chilled beam

Активен охлаждащ конвектор
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Six way valve DN 15
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Connection scheme for chilled ceiling

Схема на свързване на охлаждащите таванни панели
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FLOOR PLAN LEVEL 2, +7.80 - HEATING AND COOLING

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВТОРИ ЕТАЖ, КОТА +7.80 - ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ

LEGENDE:

REMARKS:

- All vertical (Risers) and main horizontal

cooling/heating installation are made of seamless steel

pipe.

- All connection pipe between main horizontal

cooling/heating pipe and chilled ceiling or active chilled

beams are made of Pex-Al pipe.

- All wall and slab penetrations between different fire

compartments shall be fireproof sealed.

- Pipes will be fixed with releasable pipe rings with

insulating rubber. Intervals between fixings as specified

by the pipe manufacturer.

- Automatic air vent will be installed at highest point in

all horizontal distribution pipe and all vertical risers.

- The draining of the all floors installation and risers are

realized with connection to water drainage (WSS

installation) on level -1.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Всички вертикални (щрангове) и основни

хоризонтални тръби от

охладителната/отоплителната инсталация се

изпъляват от безшевни стоманени тръби.

- Всички връзки между основните хоризонтални

тръби и охлаждащите таванни панели или

активните охлаждащи конвектори се изпълняват

Pex-Al тръби.

- Всички преминавания на тръби през стени и плочи

да се изпълнят с пожаро изолация.

- Укрепването на тръбите се извършва от скоби с

гумена подложка. Разстоянието през което ще се

укрепват ще се специфицира от производителя на

тръбите.

- Автоматичен обезвъздушител ще се монтира на

всяка висока точка от хоризонталните трасета и на

всяка вертикална (щранг) тръба.

- Източването на етажната инсталация и

щранговете се осъществава с връзка към ВиК

канализация на ниво -1.

LEGENDE:
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